
Gráfica perteneciente al Estudio de Ventilación realizado por Juanjo Mudarra (secretario@csmjaen.es) para los Conservatorios de Música de Jaén Fecha y hora de impresión: 10/1/21 - 13:24

Máximo: 711 Mínimo: 533 Máxima: 21,4 Mínima: 20,3

ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Temperatura (grados)

Temperatura recomendada de confort: 18-21 gradosC. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Leyenda de las etiquetas: p = personas  /  V = ventana  (si hay más de una ventana: V1, V2...)  /  P = puerta  /  PE = puerta exterior  /  PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Estudio nº 73  ·  Aula B9  ·  Día 14/12/20  ·  De 19:33 a 20:00  ·  Materia: Repentización y transporte (tuba)
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